
Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района 

за январь 2026 года (дата отбора проб 30.01.2026) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Место отбора Показатель Единица 

измерения 

Результат 

1 
Граница ответственности  с УВЗ 

на трассе Соц.городок 

мутность ЕМФ 1,73+/-0,35 

цветность град. 18,5+/-3,7 

железо общее мг/дм
3 

0,18+/-0,03 

марганец мг/дм
3 

0,082+/-0,012 

рН ед. рН 6,9+/-0,2 

запах баллы 1 

2 
Граница ответственности  с УВЗ 

на трассе Алтайская 

мутность ЕМФ 2,01+/-0,40 

цветность град. 18,8+/-3,8 

железо общее мг/дм
3 0,19+/-0,03 

марганец мг/дм
3 0,088+/-0,013 

рН ед. рН 6,9+/-0,2 

запах баллы 1 

3 
Граница ответственности  с УВЗ 

на трассе БИС 

мутность ЕМФ 1,50+/-0,30 

цветность град. 17,4+/-3,5 

железо общее мг/дм
3 0,16+/-0,03 

марганец мг/дм
3 0,065+/-0,010 

рН ед. рН 7,2+/-0,2 

запах баллы 1 

4 
Граница ответственности  с УВЗ 

на трассе Ленинградская 

мутность ЕМФ 1,84+/-0,37 

цветность град. 19,5+/-3,9 

железо общее мг/дм
3 0,17+/-0,03 

марганец мг/дм
3 0,076+/-0,011 

рН ед. рН 7,1+/-0,2 

запах баллы 1 



Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района 
за февраль 2026 года (дата отбора проб 17.02.2026) 

 

№ 
п/п 

Место отбора Показатель Единица 
измерения 

Результат 

1 Граница ответственности  с 
УВЗ на трассе Соц.городок 

мутность ЕМФ 1,84+/-0,37 
цветность град. 17,8+/-3,6 

железо общее мг/дм3 0,23+/-0,030 
марганец мг/дм3 0,082/-0,012 

рН ед. рН 7,5+/-0,2 
запах баллы 1 

2 Граница ответственности  с 
УВЗ на трассе Алтайская 

мутность ЕМФ 2,06+/-0,41 
цветность град. 20,9+/-4,2 

железо общее мг/дм3 0,21+/-0,03 
марганец мг/дм3 0,094+/-0,014 

рН ед. рН 8,1+/-0,2 
запах баллы 1 

3 Граница ответственности  с 
УВЗ на трассе БИС 

мутность ЕМФ 1,67+/-0,33 
цветность град. 18,5+/- 3,7 

железо общее мг/дм3 0,21+/-0,03 
марганец мг/дм3 0,076+/-0,011 

рН ед. рН 7,6+/-0,2 
запах баллы 1 

4 Граница ответственности  с 
УВЗ на трассе Ленинградская 

мутность ЕМФ 1,89 +/-0,38 
цветность град. 19,2+/-3,8 

железо общее мг/дм3 0,22+/-0,03 
марганец мг/дм3 0,082+/-0,012 

рН ед. рН 7,7+/-0,2 
запах баллы 1 



Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района 
за март 2026 года (дата отбора проб 28.03.2026) 

 

№ 
п/п 

Место отбора Показатель Единица 
измерения 

Результат 

1 Граница ответственности  с 
УВЗ на трассе Соц.городок 

мутность ЕМФ 1,89+/-0,38 
цветность град. 19,5+/-3,9 

железо общее мг/дм3 0,23+/-0,030 
марганец мг/дм3 0,082/-0,012 

рН ед. рН 7,5+/-0,2 
запах баллы 1 

2 Граница ответственности  с 
УВЗ на трассе Алтайская 

мутность ЕМФ 2,06+/-0,41 
цветность град. 20,9+/-4,2 

железо общее мг/дм3 0,21+/-0,03 
марганец мг/дм3 0,088+/-0,013 

рН ед. рН 8,1+/-0,2 
запах баллы 1 

3 Граница ответственности  с 
УВЗ на трассе БИС 

мутность ЕМФ 1,84+/-0,37 
цветность град. 19,9+/-4,0 

железо общее мг/дм3 0,22+/-0,03 
марганец мг/дм3 0,076+/-0,011 

рН ед. рН 7,4+/-0,2 
запах баллы 1 

4 Граница ответственности  с 
УВЗ на трассе Ленинградская 

мутность ЕМФ 1,73 +/-0,35 
цветность град. 20,6+/-4,1 

железо общее мг/дм3 0,23+/-0,03 
марганец мг/дм3 0,094+/-0,014 

рН ед. рН 7,6+/-0,2 
запах баллы 1 



Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района 
За апрель 2026 года (дата отбора проб 20.04.2026) 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Место отбора Показатель Единица 
измерения 

Результат 

1 Граница ответственности  с УВЗ 
на трассе Соц.городок 

мутность ЕМФ 1,78+/-0,36 
цветность град. 20,2+/-3,7 

железо общее мг/дм3 0,27+/-0,03 
марганец мг/дм3 0,082+/-0,012 

рН ед. рН 7,4+/-0,2 
запах баллы 1 

2 Граница ответственности  с УВЗ 
на трассе Алтайская 

мутность ЕМФ 2,06+/-0,41 
цветность град. 21,7+/-4,3 

железо общее мг/дм3 0,24+/-0,03 
марганец мг/дм3 0,094+/-0,014 

рН ед. рН 7,1+/-0,2 
запах баллы 1 

3 Граница ответственности  с УВЗ 
на трассе БИС 

мутность ЕМФ 1,73+/-0,35 
цветность град. 21,0+/-4,2 

железо общее мг/дм3 0,24+/-0,03 
марганец мг/дм3 0,076+/-0,011 

рН ед. рН 7,7+/-0,2 
запах баллы 1 

4 Граница ответственности  с УВЗ 
на трассе Ленинградская 

мутность ЕМФ 1,89+/-0,38 
цветность град. 22,0+/-4,4 

железо общее мг/дм3 0,25+/-0,03 
марганец мг/дм3 0,088+/-0,013 

рН ед. рН 7,9+/-0,2 
запах баллы 1 



Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района 

за август 2026 года (дата отбора проб 12.08.2026) 

 

 

 

=№ 

п/п 

Место отбора Показатель Единица 

измерения 

Результат 

1 
Граница ответственности  с УВЗ 

на трассе Соц.городок 

мутность ЕМФ 4,35+/-0,87 

цветность град. 46,3+/-9,3 

железо общее мг/дм
3 

0,29+/-0,03 

марганец мг/дм
3 

0,100+/-0,015 

рН ед. рН 8,1+/-0,2 

запах баллы 1 

2 
Граница ответственности  с УВЗ 

на трассе Алтайская 

мутность ЕМФ 4,86+/-0,97 

цветность град. 47,0+/- 9,4 

железо общее мг/дм
3 0,27+/-0,03 

марганец мг/дм
3 0,105+/-0,016 

рН ед. рН 7,3+/-0,2 

запах баллы 1 

3 
Граница ответственности  с УВЗ 

на трассе БИС 

мутность ЕМФ 4,74+/-0,92 

цветность град. 45,3+/-9,1 

железо общее мг/дм
3 0,28+/-0,03 

марганец мг/дм
3 0,123+/-0,018 

рН ед. рН 8,3+/-0,2 

запах баллы 1 

4 
Граница ответственности  с УВЗ 

на трассе Ленинградская 

мутность ЕМФ 4,69+/-0,94 

цветность град. 45,6+/-9,1 

железо общее мг/дм
3 0,28+/-0,03 

марганец мг/дм
3 0,117+/-0,018 

рН ед. рН 7,4+/-0,2 

запах баллы 1 



Сводная таблица по качеству горячей воды в разводящей сети Дзержинского района 

за сентябрь 2026 года (дата отбора проб 09.09.2026) 

 

 

№ 

п/п 

Место отбора Показатель Единица 

измерения 

Результат 

1 

Горячая вода ЦСВ.  

г.  Нижний Тагил,  

ул.  Ильича, 80а.  

ТНС № 6 

мутность ЕМФ 3,01+/-0,60 

цветность град. 40,7+/-8,1 

железо общее мг/дм
3 

0,24+/-0,03 

марганец мг/дм
3 

0,082+/-0,012 

рН ед. рН 8,0+/-0,2 

запах баллы 1 

E.coli КОЕ/100 см
3
 не обнаружено 

ОКБ КОЕ/100 см
3
 не обнаружено 

ОМЧ КОЕ/ см
3
 0 

Энтерококки КОЕ/100 см
3
 не обнаружено 

Колифакги БОЕ/100 см3 не обнаружено 

Споры сульфитредукцирующих 

клостродий 
- не обнаружено 

2 

Горячая вода ЦСВ.  

г.  Нижний Тагил,  

ул.  Парковая, 6А.  

ТНС № 9 

мутность ЕМФ 2,90+/-0,58 

цветность град. 37,0+/- 7,4 

железо общее мг/дм
3 0,27+/-0,03 

марганец мг/дм
3 0,094+/-0,014 

рН ед. рН 7,2+/-0,2 

запах баллы 1 

E.coli КОЕ/100 см
3 не обнаружено 

ОКБ КОЕ/100 см
3 не обнаружено 

ОМЧ КОЕ/ см
3 0 

Энтерококки КОЕ/100 см
3 не обнаружено 

Колифакги БОЕ/100 см3 не обнаружено 

Споры сульфитредукцирующих 

клостродий 
- не обнаружено 

3 

Горячая вода ЦСВ.  

г.  Нижний Тагил,  

ул.  Володарского, 

5А.  

ТНС № 27 

мутность ЕМФ 2,73+/-0,55 

цветность град. 38,9+/-7,8 

железо общее мг/дм
3 0,27+/-0,03 

марганец мг/дм
3 0,094+/-0,014 

рН ед. рН 7,1+/-0,2 

запах баллы 1 

E.coli КОЕ/100 см
3 не обнаружено 

ОКБ КОЕ/100 см
3 не обнаружено 

ОМЧ КОЕ/ см
3 0 

Энтерококки КОЕ/100 см
3 не обнаружено 

Колифакги БОЕ/100 см3 не обнаружено 

Споры сульфитредукцирующих 

клостродий 
- не обнаружено 

4 

Горячая вода ЦСВ.  

г.  Нижний Тагил,  

ул.  Зари, 99А.  

ТНС № 30 

мутность ЕМФ 2,68+/-0,54 

цветность град. 40,0+/-9,0 

железо общее мг/дм
3 0,25+/-0,03 

марганец мг/дм
3 0,088+/-0,013 

рН ед. рН 7,4+/-0,2 

запах баллы 1 

E.coli КОЕ/100 см
3 не обнаружено 

ОКБ КОЕ/100 см
3 не обнаружено 

ОМЧ КОЕ/ см
3 0 

Энтерококки КОЕ/100 см
3 не обнаружено 

Колифакги БОЕ/100 см3 не обнаружено 

Споры сульфитредукцирующих 

клостродий 
- не обнаружено 


